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Bürogebäude

Katzwanger Straße 150
90461 Nürnberg

Ganzes Gebäude

1954

2003

2.158

Fernwärme

Strom

Art: keine Verwendung: keine

✔

✔

✔

✔

M.Sc. J. Döbele
Sauter FM GmbH
Werner-Haas-Str. 8-10
86153 Augsburg
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Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
kWh/(m²·a)

358,49
✔

✔

Strom netzbezogen 0,84 6,35 15,54 6,25 0 28,97

Nah-/Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff (
Gasförmige und flüssige Brennstoffe) bzw. Energieträger

235,64 0 0 0 0 235,64

242

23

1 Büro 1.021 41

2 Besprechung belüftet 123 5

3 Besprechung 22 1

4 Büro belüftet 122 5

5 Aufenthaltsräume 182 7

6 Lager, Archiv 172 7

✔
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1 Außenwand gg. A-
ußenluft

Dämmung der Außenfassade nach Vorgaben des GEG
✔

2 Dach Dämmung des Flachdaches nach Vorgaben des GEG
✔

3 Fenster Austausch der Fenster mit Einfachverglasung im UG und im 
Treppenhaus nach Vorgaben des GEG.

✔

4 Beleuchtung Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik.
✔

5 Wärmeverteilung 
/ -abgabe

Austausch der Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen.
✔

✔

✔

https://www.bbsr-energieeinsparung.de
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6

7 Sanitärräume belüftet 100 4

8 Sanitärräume 54 2

9 Aufenthalträume belüftet 202 8

10 Technikräume 156 6

11 Treppenhäuser 188 8

12 Verkehrsfläche 160 6
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7

6 Anlagenregelung Optimierung der Heizungstechnik durch eine bedarfsgerechte 
Regelung.

✔

✔
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